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1 Betreiber-Anwender

1.1  Allgemeine Informationen

KAVKA-42BV

KaVKA ist eine Anwendung, die im Browser lduft. Sie sollten dazu die neueste Version des Internet
Explorers oder Firefox nutzen.

Mit Eingabe der URL https://kavka.bund.de 6ffnet sich das Willkommen-Fenster.

Hier finden Sie Informationen zur 42. BImSchV, eine Kurzanleitung und Tipps zur Registrierung sowie
weitere Informationen zu Ansprechpartnern der zustandigen Behorden.

Uber die Schaltfliche Zur Registrierung / Login kommen Sie auf eine Maske, um sich zum ersten Mal zu
registrieren oder zum Login fiir weitere Eingaben.

Bildschirmfoto am 2020-03-10 um 14.06.09

I3
i
KAVKA-42BV

Startseite

Passwort vergessen? Hilfe ~

Willkommen bei KaVKA-42.BV

Kataster zur Erfassung von Verdunstungskiihlanlagen 42. BImSchV

Die Web-Anwendung KaVKA-42 BV dient der Anzeige von Verdunstungskiihlanlagen, Kiihltdrmen und Nassabscheidern gemafi
§ 13 der 42_ Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung uber Verdunstungskuhlanlagen,
Nassabscheider und Kuhitirme - 42. BImSchV).

Die Anzeigepflicht nach § 13 der 42. BiImSchV tritt am 19.07 2018 in Kraft. Bestandsanlagen sind gegeniiber der zustandigen
Behorde spatestens bis zum 19.08.2018 anzuzeigen. Weitere Fristen fur die Anzeige einer Neuanlage, der Anderung oder
Stillegung einer Anlage sowie des Betreiberwechsels ergeben sich aus § 13 der 42. BImSchV.

¥ Weitere Informationen zur 42. BimSchV

Um eine Anlage anzuzeigen, ist zunachst eine Registrierung im System KaVKA-42 BV erforderlich. Nach erfolgreicher
Registrierung konnen die Stammdaten der Arbeitsstatte (des Standorts der Anlage) sowie der Anlage erfasst und die Anzeige
an die zustandige Behorde ubermittelt werden.

¥ Tipps zur Registrierung und Anmeldung

¥ Weitere Informationen zur Bedienung von KaVKA-42. BV durch den Betreiber

¥ Erste Schritte firr das Anzeigen der Neu- und Bestandsanlagen

Sollten Sie weiterg Fragen zur Registrierung und (z.B. Benutzername vergessen) oder zur
Datenerfassung haben, wenden Sie sich bitte an die fiir hr Bundesland zusténdige Behorde.

¥ Weitere Informationen zu Ansprechpartnern in den zustandigen Behorden im Bundesland

Sicherer Zugang / Datenschutz / Impressum / Kontakte / © Copyright / Version: 1.3.18 (10.03.2020 / 67bf168)
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https://kavka.bund.de/

KAVKA-42BV

1.2 Neuer Benutzer

Sie melden sich zum ersten Mal an? Dann klicken Sie bitte auf Registrieren und registrieren sich fir die
Anwendung.

KAVKA-42BV - PORTAL (KATASTER DER VERDUNSTUNGSKUHLANLAGEN GEMASS 42. BIMSCHYV)

Anmelden

Anmelden

Neuer Benutzer] Registrieren

Vergeben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort. Der Benutzername und das Passwort missen
jeweils mindestens 8 Zeichen lang sein.

Vergessen Sie nicht den Haken, bei "Ich bin kein Roboter".

KAVKA-42BV - PORTAL (KATASTER DER VERDUNSTUNGSKUHLANLAGEN GEMASS 42. BIMSCHV)

Register

Passwort bestatigen

./ lch bin kein

Roboter.

Registrieren
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Sie werden darum gebeten eine einfache Aufgabe zu |6sen. Damit stellt das System sicher, dass sich kein
Spamroboter registrieren méchte. Unnétige und unerwiinschte Spamnachrichten sollen auf diesem Weg
vermieden werden.

Der Betreiber der Webseite hat keinen Einfluss darauf, ob Sie einige Aufgaben |6sen miissen und
wieviel. Das Losen der Aufgabe/n ist nur beim ersten Anlegen lhres Accounts notwendig. Spater werden
Sie sich lediglich mit Ihrem Benutzernamen einloggen.

KAVKA-42BV - PORTAL (KATASTER DER VERDUNSTUNGSKUHLANLAGEN GEMASS 42. BIMSCHYV)

Register

® Benutzername existiert bereits.

Mustermann

E-Mail

max.mustermann@muster-ag.de

Benutzername

Passwort

Passwort bestétigen

Ich bin kein
Roboter.

PN ecaptonn

= Zuriick zur Anmeldung

Da ein Benutzername in der Anwendung einmalig sein muss, kdnnen Sie darauf hingewiesen werden,
dass der Name schon im System vergeben ist. Wahlen Sie dann einen anderen Namen, z.B. eine
Kombination aus Vor- und Zunamen mit Ziffern oder Sonderzeichen.
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E-Mail verifizieren

/\ Sie miissen ihre E-Mail Adresse verifizieren, um das

Benutzerkonto zu aktivieren

Nach Eingabe der Registrierungsdaten erhalten Sie eine E-Mail-Nachricht zur Verifizierung bzw.
Bestatigung Ihres Benutzerkontos.

Die E-Mail-Nachricht enthalt dazu einen Link, der anzuklicken ist.

Jemand hat ein Konto im KaVKA-42BV - Portal (Kataster der Verdunstungskiihlanlagen gemaR 42.
BImSchV) mit dieser E-Mail Adresse erstellt. Falls das Sie waren, klicken Sie auf den Link, um die E-
Mail-Adresse zu verifizieren.

Link zur Bestatigung der E-Mail Adresse

Dieser Link wird in 120 Minuten ablaufen.

Falls Sie dieses Konto nicht erstellt haben, dann kénnen Sie diese Nachricht ignorieren.

Durch Klicken auf den Link bestatigen Sie, dass Sie den Account angelegt haben. Es 6ffnet sich Ihr
Browser mit der Anwendung und der Maske Betreiberdaten eingeben.

Falls nach einem Klick auf den Link keine Reaktion im Browser stattfindet, kopieren Sie den Link aus der
E-Mail und ftigen ihn im Adressfeld des Browsers ein.

Wenn Sie keine Verifizierungs-E-Mail erhalten, gibt es dafiir zwei mogliche Griinde:

1. Bei der Registrierung wurde eine falsche E-Mail-Adresse eingetragen.
In diesem Falle ist
= wenn der gleiche Benutzername verwendet werden soll, am nachsten Tag (im unginstigen Fall
am Ubernadchsten Tag) nach 03:00 eine erneute Registrierung vorzunehmen,
oder
= eine neue Registrierung mit einen anderen Benutzernamen durchzufiihren.

2. Die Spam- und Viren-Filter Ihres Unternehmens sind so konfiguriert, dass sie die E-Mails von
noreply@kavka.bund.de nicht in den Posteingang des Empfangers sondern in einen
Spamordner verschieben oder sie gar nicht durchlassen.
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= Prifen Sie Ihren Spam-Ordner und markieren die E-Mail als kein Spam.

= Esist eine Filterregel eingerichtet, die die E-Mails eines bestimmten Absenders bzw. eines
bestimmten Inhalts I6scht oder in einen anderen Ordner verschiebt. Die Filterregeln sind zu
Gberprifen und ggf. anzupassen.

= Die E-Mail-Adresse noreply@kavka.bund.de ist in die White-List (Liste der erwiinschten E-Mail-
Adressen) einzutragen. Ggf. muss dazu die IT-Abteilung kontaktiert werden.

Beachten Sie:
Die Benutzerverwaltung ist so implementiert, dass jemand, der unautorisiert Zugang erlangen méchte,
nicht herausfinden kann, ob er den korrekten Benutzernamen kennt.

Deswegen wird lhnen nur die Meldung "Ungiiltiger Benutzername oder Passwort." angezeigt, falls Sie
sich einmal vertippt haben. Es wird nicht genauer darauf hingewiesen, ob der Benutzername oder das
Passwort falsch eingegeben wurde.

Nach funf falschen Anmeldeversuchen wird das Benutzerkonto fiir 30 Minuten gesperrt. Auch hier

erfolgt keine Meldung! Wiirde das System eine Meldung anzeigen, dass der Benutzer aufgrund falscher
Eingaben gesperrt wurde, ware damit impliziert angezeigt, dass der Benutzername korrekt ist.

1.2.1 Betreiberdaten eingeben

Bitte geben Sie Ihre Daten vollstdandig ein und wahlen das Bundesland aus der Auswahlbox. Pflichtfelder
sind mit Sternchen gekennzeichnet.
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Stariseite / Betreiberdaten bearbeiten

Betreiberdaten bearbeiten

Betreiber
Betreibername *

Max Mustermann GmbH & Co. KG

Adresse
Stralke ™ Hausnummer
Menninger Str. 20
PLZ* Ort*
66663 Merzig
Ansprechpartner
Anrede *
Herr
Vorname *®
Max

E-Mail =

max.mustermann@muster-gmoh.de

* Plichtfelder

[#]Personenbezogene Daten des Betreibernamens nach Bundes- bzw. Landesdatenschutzgesetz

Zusatz Hausnummer

Zusatz Hausnummer

Bundesland*

Saarland

MName *

Musterman

Telefon ®

068611122233

Sollten Sie ein Pflichtfeld (ibersehen haben, erhalten Sie beim Speichern eine Fehlermeldung und das
fehlerhafte Feld wird rot gekennzeichnet. Bitte ergdnzen Sie in diesem Fall lhren Eintrag und speichern

Sie die Daten.

Nach dem Umweltinformationsgesetz sind die Behérden verpflichtet Daten aus dem Kataster auf
Anfrage weiter zu geben. Wenn der Betreibername personenbezogene Daten nach Bundes- bzw.
Landesdatenschutzgesetz enthilt, setzen Sie bitte das Hdakchen an der entsprechenden Stelle.

Nach dem Speichern 6ffnet sich die Startseite der Anwendung KaVKA.
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X F fe Startseite verwaltung Praflabor g Konto = Hilfe =
KAVKA-42BV

Startseite

Betreiber: Max Mustermann GmbH & Co. KG

Allgemeine Informationen Adresse Ansprechpartner
Bezeichnung Menninger Str. 20 Herr Max Mustermann
Max Mustermann GmbH & Co. KG 66663 Merzing (SL) max mustermann@muster-gmbh de

06861 1122 33

Bei spateren Logins erreichen Sie |hre Startseite direkt nach der Eingabe von Benutzernamen und
Passwort. Neben lhren Firmendaten erhalten Sie hier einen Uberblick iiber die bereits im Kataster
enthaltenen Arbeitsstatten. Sie kdnnen hier weitere ergdnzen oder einen Betreiberwechsel anzeigen.

Von hier aus kénnen Sie lhre Daten bearbeiten, einen Stellvertreter anlegen, lhr Priiflabor anlegen und
verwalten, oder |hr Passwort dndern.

1.2.2 Passwort dndern

Mochten Sie das Passwort andern, klicken Sie in der Kopfzeile rechts auf Konto. In dem Menu kdnnen
Sie sehen, wer gerade in der Anwendung angemeldet ist. Uber die Schaltfliche Konto kénnen Sie sich
zudem aus der aktuellen Sitzung abmelden. Gegebenenfalls missen Sie sich wieder anmelden, wenn Sie
Ilhre Arbeit fiir [angere Zeit unterbrochen haben, da sich das System automatisch abmeldet, wenn eine
Sitzung nicht weitergefiihrt wird.

v ‘r e Startseite g Priflabor Konto ~ Hilfe ~
KAVKA-42BV

Angemeldet als:
mmuster

Startseite (Betreiberanwender)

Betreiber: Max Mustermann GmbH & Co. KG Kontoeinstellungen
Abmelden

Allgemeine Informationen Adresse Ansprechpartner
Bezeichnung Menninger Str. 20 Herr Max Mustermann
Max Mustermann GmbH & Co. KG 66663 Merzing (SL) max mustermann@muster-gmpf de

06861112233

Klicken Sie auf Kontoeinstellungen, so 6ffnet sich ein Fenster. Dort kdnnen Sie Ihre E-Mailadresse und
lhr Passwort dndern.
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1.3 Neues Passwort anfordern

Falls Ihr Passwort nicht mehr giiltig ist oder Sie es vergessen haben, kénnen Sie mit dem Link Passwort
vergessen lhr Passwort zuriicksetzen.

Anmelden

Benutzername

Passwort

[ Angemeldet bleiben Passwort vergessen?

Neuer Benutzer? Registrieren

Geben Sie den Benutzernamen an, den Sie bei Ihrer Registrierung verwendet haben, und klicken Sie auf
Absenden.

1.4  Stellvertreter anlegen

Um einen Stellvertreter anzulegen, klicken Sie in der Kopfzeile auf Stellvertreterverwaltung.

f #¢ Startseite Stellvertreterverwaltung Priiflaborverwaltung Konto = Hilfe =
KAVKA-42BV

Startseite

Betreiber: Max Mustermann GmbH & Co. KG

Allgemeine Informationen Adresse Ansprechpartner
Bezeichnung Menninger Str. 20 Herr Max Mustermann
Max Mustermann GmbH & Co. KG 66663 Merzing (SL) max.mustermann@muster-gmbh.de

06861 1122 33

Es o6ffnet sich eine Tabelle. In dieser sehen Sie den Namen und den Anmeldenamen der Personen, die
fiir Ihren Betrieb Zugang zu der Anwendung haben und Daten bearbeiten kdnnen.
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Startseite / Stellve

Stellvertreterverwaltung

Betreiberanwender

+ Stellvertreter hinzufiigen

Margrit Haupts betreiber-haupts

stellvertrater haupts stellvertreter-haupts

Uber die Schaltfliche Stellvertreter hinzufiigen, kdnnen Sie weitere Personen hinzufiigen, die fiir Ihr
Unternehmen Daten im System pflegen dirfen. Klicken Sie auf die Schaltfliche und fiillen Sie die Felder
aus. Pflichtfelder sind mit einem Sternchen gekennzeichnet.

Startseite / Stellvertreterverwaltung / Benutzer anlegen: Betreiber-Anwender

Benutzer anlegen: Betreiber-Anwender

Neuen Benutzer hinzufiigen

Vorname Name
Vorname Name
Anmeldename * E-Mail *
monika-h mh@isento.de| ‘

Geben Sie bitte mindestens Anmeldename und E-Mailadresse an. Der Anmeldename muss aus
Sicherheitsgriinden mindestens acht Zeichen haben. Wenn Sie auf Speichern klicken, 6ffnet sich eine
Sicherheitsabfrage, in der Sie bestatigen, dass Sie diese Aktion durchfiihren wollen.

Benutzer wirklich anlegen? Falls Sie bestatigen, werden der Account erstellt und per E-Mail an den
neuen Benutzer Zugangsdaten verschickt.

OK " Abbrechen

Sobald Sie diese mit OK bestatigen, wird eine E-Mail mit einem Link zur Anmeldung an die von lhnen
angegebene E-Mailadresse geschickt.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

Fur Sie wurde ein Konto im Portal fur 42.BV erstellt.

Benutzername: Cl-muster
Passwort: If?NeK7GXs

Ihr Portal erreichen Sie unter https://www.kavka.bund.de.

Uber diesen Link gelangt der Mitarbeiter zum Self-Service-Portal. Falls nach einem Klick auf den Link
keine Reaktion im Browser stattfindet, kann der Link aus der E-Mail kopiert und im Adressfeld des
Browsers eingefligt werden.

KAVKA-42BV - PORTAL (KATASTER DER VERDUNSTUNGSKUHLANLAGEN GEMASS 42. BIMSCHV)

Anmelden

Benuzername

cl-muster

Passwort

[[] Angemeldet bleiben Passwort vergessen?

Neuer Benuter? Registrieran

Nachdem er sich mit den Gbermittelten Daten angemeldet hat, muss er umgehend sein Passwort
andern.
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Passwort aktualisieren

A Sie miissen ihr Passwort dndern, um das Benutzerkonto zu
aktivieren.

MNeues Passwort

Passwort bestatigen

Im nachsten Schritt wird der Mitarbeiter aufgefordert, sein Benutzerkonto zu aktualisieren, um es zu
aktivieren.

Benutzerkonto Informationen
aktualisieren

A Sie missen ihr Benutzerkonto aktualisieren, um das
Benutzerkonto zu aktivieren.

E-Mail

claudia@mustermann-gmbh.de

Vorname

Claudia

Machname

Mustermann

Hier muss er, sofern Sie dies beim Anlegen des Stellvertreters nicht bereits getan haben, seinen Vor- und
Zunamen erganzen. Mit Absenden kommt er auf die Startseite des Unternehmens und kann nun Daten
eingeben oder Anzeigen und Meldungen an die Behorde tibermitteln.

Sie haben jederzeit Uberblick dariiber, welche Stellvertreter angelegt wurden. Beachten Sie, Ihr
Stellvertreter hat die gleichen Rechte wie Sie. Eine Einschrankung auf bestimmte Tatigkeiten ist nicht

vorgesehen.
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1.5 Priflabor verwalten

Wenn Sie spater Meldungen nach der 42. BImSchV an die zustdandige Behdrde libermitteln, ist es
notwendig ein Priiflabor zu benennen. Sie konnen die Daten des Priiflabors zu jeder Zeit erganzen. Dies
geschieht entweder im Zusammenhang mit einer Meldung (siehe Kapitel 4.2) oder unabhéangig davon
Uber die Schaltflache Priiflaborverwaltung in der Kopfzeile lhrer Startseite oder (iber den Knopf
Priiflabore unterhalb lhrer Betreiberdaten.

E
1 l’ fe Startseite venwaltung Praflabor g Konto ~ Hilfe ~
KAVKA-428V

Startseite

Betreiber: Max Mustermann GmbH & Co. KG

Allgemeine Informationen Adresse Ansprechpartner

Bezeichnung Menninger Str. 20 Herr Max Mustermann

Max Mustermann GmbH & Co. KG 66663 Merzing (SL) max mustermann@muster-gmbh de
06861 11 22 33

Wenn Sie noch kein Priiflabor angelegt haben, 6ffnet sich eine leere Maske. Haben Sie bereits ein oder
mehrere Priiflabore angelegt, kénnen Sie hier eine Auswahl von Priiflaboren sehen.

Startseite / Ubersicht alier Priflabors

Ubersicht aller Priiflabore

Klicken Sie auf Neues Priiflabor, um Adresse und Ansprechpartner eines Priflabors zu hinterlegen.
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Praflabor

Praflabor

Name *

Labor fur Umwelthygiene (LUH)

Adresse
Straite * Hausnummer Zusatz Hausnummer

Waldstraiie 1 Zusalz Hausnummer

PLZ*" Oort*~ Bundesland *

17509 Hanshagen Mecklenburg-Vorpommern

Ansprechpartner
Anrede *

Herr

Vorname * Name *

Maxim Muster

E-Mail * Telefon *

labor@Iuh-muster.de 0183234/6677 88

* Pliichtfelder Abbrechen

Geben Sie die Daten ein und klicken Sie auf Speichern. Pflichtfelder sind mit einem Sternchen
gekennzeichnet.

Nach einmaligem Ausfiillen steht lhnen das abgespeicherte Labor im weiteren Prozess in einer
Auswahlliste zur Verfligung.

Einen Uberblick (iber die Priiflabore, deren Adressen Sie bereits hinterlegt haben, erhalten Sie stets iiber

die Schaltflache Priiflaborverwaltung oben rechts auf der Startseite oder Giber den Knopf Priiflabore
unterhalb lhrer Unternehmensdetails.
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Startseite / Ubersicht aller Priiflabore

Ubersicht aller Priiflabore

Herr Harakd Biirger
kavka42bv@gmail.com # bearbeiten
038352/663913

WaldstraRe 1

Labor fiir Umweithygiena (LUH)
17508 Hanshagen

Herr Dr. Kar Meyer

Lindemannaliee 15 2%
UMWELTKONZEPT DR, MEYER P kavkad2bv@gmail.com

0511-810079

Herr Mark Piekereit
kavka42bv@gmail.com # bearbeiten
0049 40/ 797172-0

Goldtschmidtstrale §

G esellzchaft fii il H
GBA Gesallschaft fir Bioanalytik mbi i iy

Sollten Sie im spateren Prozess feststellen, dass Sie ein Labor noch nicht angelegt haben, kénnen Sie
auch innerhalb eines laufenden Prozesses noch ein Priiflabor Ihrer Liste hinzufiigen.

2 Arbeitsstatten anlegen

Eine Arbeitsstatte ist der Ort, an dem eine oder mehrere Verdunstungskiihlanlagen stehen. Ausgehend
von der Startseite kdnnen Sie liber die Schaltflaiche Neue Arbeitsstéitte weitere Arbeitsstatten zur
Datenbank hinzufiigen.

Startseite

Betreiber: Max Mustermann GmbH & Co. KG

Allgemeine Informationen Adresse Ansprechpartner

Bezeichnung Menninger Str. 5 Herr Max Musterman

Max Mustermann GmbH & Co. KG 66663 Merzig (SL) max.mustermann@muster-ag.de
06861 93390

Ubersicht der zugeordneten Arbeitsstétten

Suchbegriff 2 ausgewahite Datensatze exportieren ~

" Betreiberwechsel anzeigen + Neue Arbeitsstatte ]
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In der folgenden Maske geben Sie bitte alle Informationen der Arbeitsstatte an. Pflichtfelder sind mit
einem Sternchen gekennzeichnet. Das Tool versucht Sie bestmaoglich zu unterstiitzen und nimmt Ihnen
manche Arbeitsschritte ab. So wird durch die Auswahl der Gemeinde bereits die zustandige Behérde
vorbelegt. Sie konnen den Namen lhrer Gemeinde aus einer Auswahlliste auswahlen. Wenn Sie die
ersten Buchstaben des Gemeindenamens eintippen, wird die Auswahl eingeschrankt.

Nach dem Umweltinformationsgesetz sind die Behorden verpflichtet Daten aus dem Kataster auf
Anfrage weiter zu geben. Wenn die Arbeitsstattenbezeichnung personenbezogene Daten nach Bundes-
bzw. Landesdatenschutzgesetz enthalt, setzen Sie bitte das Hakchen an der entsprechenden Stelle.

Wenn Betreiberadresse zugleich der Standort der Arbeitsstadtte ist, setzen Sie das Hakchen und die
Daten werden automatisch ibernommen.
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Startseite / Neue Arbeitsstatte
Neue Arbeitsstatte

Allgemeine Informationen

Arbeitsstattenbezeichnung *

Werk Menzig 1

Adresse
[Petreiberdaten fur die Adresse Ubernehmen
Strafle *
Menniger Strasse
PLZ*

66663

Erersonenbezogene Daten der Arbeitsstattenbezeichnung nach Bundes- bzw. Landesdatenschutzgesetz

Hausnummer
198
Ort*

Merzig

Zusatz Hausnummer
im Stichweg hinter Ortsausgangsschild links

Bundesland *

Saarland

Gemeinde *

Merzig

Zustandige Behorde *

Landesamt fir Umwetlt und Arbeitsschutz

Ansprechpartner

etreiberdaten fur den Ansprechpartner Gbernehmen
Anrede *
Herr
Vorname *
Kalle
E-Mail *

kavka42bv@gmail.com

* Pflichtfelder

Name *
Schon
Telefon *

0170 12565436

Wenn Sie als Ansprechpartner fiir den Betreiber zugleich Ansprechpartner fiir diese Arbeitsstatte sind,
konnen Sie die Daten libernehmen, indem Sie das Hakchen bei Betreiberdaten fiir den Ansprechpartner
libernehmen setzen. Andernfalls geben Sie hier bitte die Daten des Ansprechpartners fiir diese

Arbeitsstatte an.

Wenn Sie auf Speichern klicken, 6ffnet sich die Ubersichtsseite der Arbeitsstatte. Mit dem Speichern
erhalt die Arbeitsstétte eine eindeutige ID, die spater Teil der IDs der Anlagen sein wird, die an dieser

Arbeitsstatte liegen.
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Startseite / Arbeitsstatte: Werk Menzig 1

Arbeitsstatte: Werk Menzig 1

Allgemeine Informationen Adresse Ansprechpartner
Bezeichnung Menniger Strasse 198 im Stichweg hinter Herr Kalle Schon
Werk Menzig 1 Ortsausgangsschild finks Kavka42bv@gmail.com
42BV-Kennung 66663 Merzig (SL) 0170 12565436

10189

Gemeindekennziffer

102113

zustindige Behorde

Landesamt fur Umwelt und Arbeitsschutz

Ubersicht der zugeordneten Anlagen

(
[F* Anlage verschieben " & ausgewahlte Datensatze drucken I < Neuanlage/Bestandsanlage erstmals anzeigen I ]
L\

Wenn Sie nun die Anlagen anzeigen wollen, die an dieser Arbeitsstatte stehen, klicken Sie auf
Neuanlage/Bestandsanlage erstmals anzeigen. Das weitere Vorgehen entnehmen Sie bitte dem Kapitel
3 Anlagen anlegen / Anzeigen nach §13.

2.1 Arbeitsstatten-Ubersichtsseite

Sie sehen auf Ihrer Startseite eine Liste aller von Ihnen eingegebenen Arbeitsstatten. Um Details der
Arbeitsstatte zu andern, Anlagen an diesem Standort anzuzeigen oder zu andern, 6ffnen Sie die
Arbeitsstatten-Ubersichtsseite. Da klicken Sie auf die Schaltfliche Details am Ende der Zeile der
Arbeitsstatte.
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Startseite

Betreiber: Max Mustermann AG

Aligemeine Informationen Adresse Ansprechpartner

Bezeichnung Musterstr. 47 a Herr Max Mustermann

Max Mustermann AG 12345 Musterstadt (BY) max mustermann@isento.de
00000-00000

f bearbeiten @ Pruflabore

Ubersicht der zugeordneten Arbeitsstétten

Suchbegriff 2 ausgewshlte Datensatze e»:pnnieren\“[\“!\ﬁetrewbemechsel anzeigen H + Neue Arbeitsstatte ]

A

B 42BV-Kennung ¢ Zustandige Behorde v Bezeichnung ¢ Adresse Ansprechpartner £ Axtionen

Herr Max Mustermann

O | 10440 Musterbencrd Arbeitsstatt Musterstrae 47 a 1 to.d Q Detail
uster orde rbeissiatie max.mustermann@isento.de etails
12345 Mustersiadi (BY) @
00000-00000

Herr Max Mustermann
i , Musterstr. 1
O | 10439 Musterbehorde Musterarbeitsstatte max.mustermann@isento.de Q Details

12345 Musterort (BY) 0000000000

Die Arbeitsstatten-Ubersichtsseite zeigt lhnen alle Daten zu dieser Arbeitsstitte und gibt lhnen die
Moglichkeit diese zu bearbeiten.

Wenn Sie auf bearbeiten klicken, kénnen Sie die Bezeichnung der Arbeitsstatte andern, Adressdaten
anpassen oder einen neuen Ansprechpartner fir diese Arbeitsstatte hinterlegen.
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Startseite / Arbe

Arbeitsstatte: Studentenwohnheim Merzig

Aligemeine Informationen Adresse Ansprechpartner

Bezeichnung WakdstraRe 204 Herr Max Musterman
Studentenwohnheim Merzig 66853 Merzig (SL) kavkad2bv @gmail.com
42BV-Kennung 0e8a1 23350

10122

Gemeindekennziffer

10HB2112

zustindige Behérde

LUA

wken ” + Neuanlage Bestandeaniage erstmais anzsigen I

| | ¢ AnisgeniD $  Anisge At

[ | ximaanisge wais-01 1012225-35K0 Nassabscheider s
[ | xater 10172.0001 Kihiturm Stilgelegt
[ | Hotel sengscheiter ot 10175-25H152 Nassabscheider Aktiv
| wmer 100917 Khiturm Aitiv

Sie erhalten eine Ubersicht der bereits an dieser Arbeitsstitte angezeigten Anlagen und kénnen weitere
Anlagen anzeigen.

Wenn Sie in einer Anlagen-Zeile auf Details klicken, erreichen Sie die Anlagen-Ubersichtsseite mit allen
Details zu dieser Anlage. Siehe Kapitel 3.1

3 Anlagen anlegen / Anzeigen nach §13

Um eine Anlage erstmals anzuzeigen, miissen Sie erst die Standortdaten der Anlage eingeben. Dazu
klicken Sie auf der Ubersichtsseite der Arbeitsstitte auf Neuanlage/Bestandsanlage erstmals anzeigen.
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ite / itsstatte: Kiihl 125-XL / B isanlage erstmals anzeigen

Neuanlage/Bestandsanlage erstmals anzeigen

Anlage
Anlagenbezeichnung Anlagen-ID Anlage Art
Anlagenbezeichnung 10055- Anlagen-ID Verdunstungskihlanlage
Langengrad Breitengrad
X x xx | X | | = XX Q Geokoordinaten auswahlen

Anzeige nach §1

Anlage errichtet am Anlage in Betrieb genommen am Status

Anlage errichtet am Anlage in Betrieb genommen am Neuanlage

Abbxedien

Geben Sie die Anlagenbezeichnung und Ihre Anlagen-ID ein. Der erste Teil der ID (grau hinterlegt) ist die
automatisch generierte Arbeitsstatten-ID und ist nicht dnderbar.

Unter Anlage Art wahlen Sie aus der Liste aus, um was fir einen Typ Anlage es sich handelt:

Startseite / Arbeitsstatte: Kiihl 125-XL / Neuanlage/Bestandsanlage erstmals anzeigen

Neuanlage/Bestandsanlage erstmals anzeigen

Anlage
Anlagenbezeichnung Anlagen-ID Anlage Art
T 1 . o
| FAPI- NA-500/NA-1.1/NA-2.2 SK 10055- | 357-3456-SK ‘ [" ‘ = |
Langengrad Breitengrad Verdunstungskiihlanlage
‘ : Kiihiturm
Anzeige nach §13
Anlage errichtetam Anlage in Betrieb genommen am Status
: Anlage errichtet am Anlage in Betrieb genommen am Neuanlage

Abbrechen Absenden

Definition nach § 2 Nr. 5, 7 und 11 der 42. BImSchV

Benutzerdokumentation KaVKA — 42 BV Version 1.5 13.03.2020 Seite 22 von 65



KAVKA-42BV

Verdunstungskiihlanlage:

eine Anlage, bei der durch Verdunstung von Wasser Warme an die Umgebungsluft abgefihrt wird,
insbesondere bestehend aus einer Verrieselungs- oder Verregnungseinrichtung fir Kiihlwasser und
einem Warmeubertrager, ausgenommen Kihltirme

Kiihlturm:

eine Anlage, bei der durch Verdunstung von Wasser Warme an die Umgebungsluft abgefihrt wird,
insbesondere bestehend aus einer Verrieselungs- oder Verregnungseinrichtung fir Kihlwasser und
einem Warmeubertrager, in der die Luft im Wesentlichen durch den natirlichen Zug, der im
Kaminbauwerk des Kiihlturms erzeugt wird, durch den Kihlturm geférdert wird und einer Kiihlleistung
von mehr als 200 Megawatt je Luftaustritt einschlieflich der Nassabscheider, deren gereinigte
Rauchgase Uber den Kiihlturm abgeleitet werden; der Einsatz driickend angeordneter Ventilatoren zur
Unterstiitzung der Luftzufuhr ist unschadlich, soweit diese das Charakteristikum des Kiihlturms nur
unwesentlich beeinflussen

Nassabscheider:

ein Abscheider, der dem Entfernen fester, fllissiger und gasformiger Verunreinigungen aus einem Abgas
mit Hilfe einer Waschfliissigkeit dient, wobei die Verunreinigungen an die in die Abgasstromung
eingebrachte Waschflissigkeit gebunden und mit dieser zusammen abgeschieden werden; nicht erfasst
sind insbesondere Abscheider, bei denen die Reinigungsleistung durch Mikroorganismen bewirkt wird,
wie Biofilter oder Rieselbettfilter, unbeschadet einer gegebenenfalls vorhandenen Berieselung des
Filters zur Lebenserhaltung der die Abscheideleistung erbringenden Mikroorganismen
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Startseite / Arbeitsstatte: Kihl 125-XL / Neuanlage/Bestandsanlage erstmals anzeigen

Neuanlage/Bestandsanlage erstmals anzeigen

Anlage
Anlagenbezeichnung * Anlagen-ID * Anlage Art
FAPI-NA-500 / NA-1.1 / NA-2.2 SK 10214-  357-3456-SK Nassabscheider
Langengrad * Breitengrad *
XX ° | xx toxxx | " XX ° | xx 'oxxx | " Q Geokoordinaten auswahlen J
Anzeige nach §13
Anlage errichtet am * Anlage in Betrieb genommen am * Status
Anlage errichtet am Anlage in Betrieb genommen am Neuanlage

* Plichtfelder Abbrechen

Wenn lhnen die Geokoordinaten der Anlage bekannt sind, kdnnen Sie diese direkt eintragen.
Andernfalls klicken Sie auf Geokoordinaten auswahlen.

Es 6ffnet sich eine Landkarte, die einen Ausschnitt rund um die angegebene Adresse der Anlage anzeigt.
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IGeokoordinaten

Satellitenansicht
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Der Kartenausschnitt wird mit Hilfe von Postleitzahl und Ort des Standortes eingeschrankt. Sollten Sie
einen anderen Kartenausschnitt sehen, liberpriifen Sie bitte, die Adressdaten auf Tippfehler.

Zoomen Sie in die Karte hinein, um den genauen Standort zu markieren. Mit Speichern (ibernehmen Sie
die Daten in die Datenbank.
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Satellitenansicht
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KAVKA-42BV

Um eine Anlage nach §13 anzuzeigen, geben Sie nun das Datum an, an dem die Anlage errichtet wurde,
und das Datum, an dem sie in Betrieb genommen wurde. Die Daten kénnen Sie im Kalender auswahlen
oder im Format TT.MM.JJJJ eintippen. Das System erkennt aus den Daten, ob es sich um eine Neuanlage
oder eine Bestandsanlage nach BImSchV handelt, und fillt das Feld Status entsprechend selbststandig
aus.
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Startseite / Arbeitsstatte: Werk Menzig 1 / Neuanlage/Bestandsanlage erstmals anzeigen

Neuanlage/Bestandsanlage erstmals anzeigen

Anlage
Anlagenbezeichnung * Anlagen-D * Anlage Art*
FAPLNAS00 10189- | 1258ME Verdunstungskihlanlage
Langengrad * Breitengrad *
6 [ = 37 o 275 2 49 2l 029 o 252 i Q Geokoordinaten auswahlen
Anzeige nach §13
Anlage errichtet am * Anlage in Betrieb genommen am * Status
04.04.2017 26.07.2017 Bestandsanlage

* Pflichtfelder Abbrechen

Wenn Sie auf Absenden klicken, erhalten Sie noch einmal eine Nachfrage, um sicherzustellen, dass Sie
die Daten nun an die Behérde Gbermitteln wollen. Wenn Sie diese nicht bestatigen, oder wenn Sie auf
Abbrechen klicken, werden die Daten nicht Gbermittelt und die Felder wieder gelehrt.

Wollen Sie die Neuanlage/Bestandsanlage der zustandigen Behérde anzeigen? Mit ,OK" wird
die Anzeige gemaR §13 Abs. 1 (Neuanlage) oder Abs. 2 (Bestandsanlage) an die zustandige
Behdrde versandt. Die Anzeige kann durch eine Stornierung zuriickgenommen, jedoch nicht
geldscht werden.

| oK |\ Abbrechen |

Bestatigen Sie die Abfrage mit OK, wird die Anzeige der Anlage an die Behorde Gbermittelt und Sie
erhalten eine E-Mail, die den Eintrag in der Datenbank bestatigt.
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Von: noreply@kavka.bund.de

Gesendet: Donnerstag, 26. Juli 2018 15:43

An: Max Mustermann <max.mustermann@mustermann-gmbh.de>

Cc: zustandige Behorde

Betreff: KaVKA-42.BV - § 13 (2) 42.BImSchV - Anzeige einer Bestandsanlage,
10189-1258ME FAPI-NA500, Werk Menzig 1

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgende Anzeige einer Bestandsanlage nach § 13 Abs. 2 der 42. BImSchV
wurde im KaVKA-42.BV-Portal erfasst.

Datum der Anzeige: 26.07.2018
Art der Anzeige: Bestandsanlage

Zustandige Behorde:
Landesamt fur Umwelt- und Arbeitsschutz

Betreiber:
Shell AG, Bergstr. 218 am Hang, 66663 Merzig

Ansprechpartner:
Herr Kalle Schon, schoen@mustermann-gmbh.de, 0170 12565436

Arbeitsstatte:
Werk Menzig 1, Menniger Strasse 198 im Stichweg hinter Ortsausgangsschild
links, 66663 Merzig

Ansprechpartner:
Herr Kalle Schén, schoen@mustermann-gmbh.de, 0170 12565436

Anlage:

Anlagen ID: 10189-1258ME
Anlagenbezeichnung: FAPI-NA500

Anlagenart: Verdunstungskiihlanlage
Langengrad: 6°37'27.5", Breitengrad: 49°29'25.2"
Datum der Errichtung: 04.04.2017

Datum der Inbetriebnahme: 26.07.2017

Mit freundlichen GriRen
Das KaVKA-42BV - Team

Hinweise:

-Es handelt sich um eine automatisch erstellte Bestatigungs-E-Mail.

-Die Bestatigung bezieht sich nur auf die Tatsache, dass der Sachverhalt in
KaVKA-42BV dokumentiert wurde und der Betreiber und die zustidndige
Behorde dariiber informiert wurden.

-Senden Sie keine E-Mail an die Absender-Adresse noreply@kavka.bund.de.
-Flr Ruckfragen wenden Sie sich bitte an den Betreiber bzw. die zustandige
Behorde.
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Nach dem Bestétigen der Sicherheitsabfrage 6ffnet sich die Anlagen-Ubersichtsseite, in der alle

Informationen zu dieser Anlage sichtbar sind.

Startseite /| Arbeitsstitte: Werk Frankfurt / Anlage: Anlage Frankf 1

Anlage: FAPI-NA325

Arbeitsstitte Allgemeine Informationen Geokoordinaten

Bezeichnung Anlagenbezeichnung Langengrad 08°40°20.3"
Werk Frankfurt FAPI-MNAZZE Breitengrad B0F0823.1"
42B\Kennung Anlagen-ID Q Geckoordinaten anzeigen
10241 10241-225FR

Gemeindekennziffer Anlage Art

08412000 MNassabscheider

zustindige Behdrde
RPU Frankfurt

Mainzer Strasse 122
8032132 Frankfurt {(HE)

Anzeigen nach §13

2 Export G5V ” 2 Export Excel “ -+ Stilllegung anzeigen

+.’E\I‘IdEILII'Ig anzeigen ]

M A

Inbetriebnahme / Wiederinbetriebnahme / Stilllegung am % Ersteller O Akticnen

X storniersn

Anzeigentyp V¥ Datum der

Bestandsanlage 15.10.2018 26.09.2003 michaela {Betrei ' der) a
Details
Meldungen bei Uberschreitung von MalRnahmenwerten nach §10
2 ausgewdhlte Datensitze exportieren - H &= Meue Meldung nach §10 5.1 Nr.1 “ == Neue Meldung nach §10 5.1 Nr.2 ]

A

& Priflabor

Mitteilung der Ergebnisse von Uberpriifungen des ordnungsgemaBRen Betriebs der Anlage nach §14 (5-jahrige
Uberpriifung)

2 susgewshlte Datensédtze exportieren = H # Sachversténdigen zinladen = neue Prifung erstellen

B Datum & Datum der Oberprifung

Sie kdnnen eine Anzeige nach § 13 im Nachhinein nicht mehr dndern. Sollten Sie feststellen, dass Sie sich
an einer Stelle vertippt haben, stornieren Sie die Anzeige. Ein Warnhinweis weist Sie noch einmal
daraufhin, dass dieser Vorgang unwiderruflich ist.
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Bestatigung

Wolien Sie den Eintrag wirklich stornisren?
Anzeige der Bestandsanlage nach § 12 (2) vom 26.07.2018

Achtung: Dies ist ein unwiderruflicher Vorgang!

B -

Wenn Sie dies mit Ja bestatigen, wird die Anzeige der Anlage als storniert gekennzeichnet.

Startseite / Arbeitsstatte: Werk Berg 15 / Anlage: FAPI-NAG0OO

Anlage: FAPI-NAG0O (Storniert)

Arbeitsstatte Aligemeine Informationen Geokoordinaten

Bezeichnung Anlagenbezeichnung Langengrad 06°37'27"
Werk Berg 15 FAPI-NAGOO Breitengrad 49°3136"
42BV-Kennung Anlagen-ID Q Geokoordinaten anzeigen

10178 10178-1259ME

Gemeindekennziffer Anlage Art

102113 Kihiturm

zustandige Behorde
LUA

Bergstr. 359 am Hang
66663 Merzig (SL)

# bearbeiten

Da die Daten der Anlage in der Datenbank bleiben, sehen Sie die stornierte Anzeige nach §13 in der
Historie dieser Anlage. Uber die Schaltfliche bearbeiten kénnen Sie eine neue Anzeige nach §13
erstellen. Siehe Kapitel 3.2

Solange die Anlage keine neue Anzeige bekommt, wird sie ebenfalls als storniert angezeigt.

3.1 Anlagen-Ubersichtsseite

Auf der Anlagen-Ubersichtsseite haben Sie alle Daten der Anlage im Uberblick und kénnen weitere
Aktionen anstoRen.

Sie kdnnen die Anlagedaten bearbeiten. (siehe Kapitel 3.2) Alle bisherigen Anzeigen nach §13 sehen und
weitere Anderungen anzeigen oder die Stilllegung anzeigen.

Benutzerdokumentation KaVKA — 42 BV Version 1.5 13.03.2020 Seite 30 von 65



] i
KAVKA-42B

In der Tabelle der Anzeigen nach §13 sind chronologisch alle Anzeigen aufgefiihrt. Wenn Sie auf Details
klicken, werden Ihnen die Details dieser Anzeige noch einmal angezeigt.

Details: Anderungsanzeige nach §13 (3) Nr. 1 b 4
Anlagen-ID 10183-1258ME
Datum der Anzeige 26.07.2018
Anzeigentyp Anderung
Betreiber Shell AG
Adresse Bergstr. 218 am Hang
68883 Merzig
Anlage Art Verdunstungskihianlage
Anderungsbeginn 23.07.2018
Wiederinbetriebnahme 23.07.2018
Art der Anderung Umstellung auf Sommerbetrisb

Ausgehend von der Anlagen-Ubersichtsseite kdnnen Sie ausgewihlte Daten drucken oder Meldungen
nach § 10 und Mitteilungen nach & 14 an die Behorde ibermitteln.

Die beiden letzten Funktionen sind in einigen Bundeslandern nicht freigeschaltet. Wenn Sie in [hrem
Bundesland diese Mitteilungen nicht online Gibermitteln kénnen, also diese Funktion nicht freigegeben
ist, dann wird lhnen die Funktion auch nicht angezeigt.

Wollen Sie weitere Anlagen an dieser Arbeitsstitte anlegen, so kénnen Sie die Ubersichtsseite der
Arbeitsstatte Gber die Auswahl oberhalb der Anlage wieder erreichen.

Startseitd / Arbeitsstatte: Kuhl 125-XL ) Anlage: FAPI-NA-500/NA-1.1/NA-2. 25K

Anlage: FAPI-NA-5Q0/NA-1.1/NA-2.25K

Arbeitsstatte Allgemeine Informationen Geokoordinaten

Bezeichnung

Anlagenbezeichnung Léngengrad 06°39'51.3"
Kahl 125-XL i

PI-NA-500/NA-1.1/NA-2 25K 49°24'26.9"

42BV-Kennung Anlagen-ID Q Geokoordinaten anzeigen ]
10055 -357-3456-SK

Gemeindekennziffer Anlage\art

10HB3114 Nassabscheider

zustdndige Behdrde

Bergamt SB

Menninger Strasse 96
66663 Merzig (SL)

Klicken Sie auf Arbeitsstatte, um weitere Anlagen an diesem Standort einzugeben.
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Mochten Sie weitere Arbeitsstatten anlegen, klicken Sie in der Arbeitsstatteniibersicht auf Startseite

oberhalb lhrer gerade angelegten Arbeitsstatte, oder auf Startseite in der Kopfzeile. Mit beiden
Aktionen kommen Sie zurlick auf lhre Startseite, um weitere Arbeitsstatten hinzuzufiigen.

[
1 ;‘ 1 Startseite Stellvertreterverwaltung Praflaborverwaltung Konto ~ Hilfe ~
KAVKA-42BYV

Startseite

: Max Mustermann " §mbH & Co. KG

Aligemeine Infermation Adresse Ansprechpartner
Bezeichnung Menninger Str. 20 Herr Max Mustermann
Max Mustermann GmbH & Co. KG 66663 Merzing (SL) max.mustermann@muster-gmbh.de

06861 11 22 33

3.2 Neuanlage/Bestandsanlage bearbeiten

Wenn Sie den Namen der Anlage anpassen mochten oder eine Korrektur an den Geokoordinaten
vornehmen wollen, klicken Sie in der Detailseite der Anlage auf bearbeiten.

Startseite /| Arbeitsstatte: Werk Menzig 1 / Anlage: FAPI-NAS0D / Neuanlage/Bestandsaniage bearbaiten

Neuanlage/Bestandsanlage bearbeiten

Anlage
Anlagenbezeichnung * Anlagen-ID
FAPI-NAZOO 10185-1258ME
L3ngengrad = Breitengrad *
& s | a7 | 215 " 48 = | 28 - | 252 A Q Geokoordinaten auswihlen

Es 6ffnet sich ein Fenster, in dem Sie diese Daten dndern kénnen. Wenn Sie die Anderungen
vorgenommen haben, klicken Sie auf Absenden und die Anderungen werden in die Datenbank
Ubernommen.
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Sollten Sie bei einer Anlage die Anzeige nach §13 storniert haben, sehen Sie weitere Felder, wenn Sie
auf bearbeiten klicken.

Startseite / Arbeitsstitte: Anlage Berg 1 / Anlage: Berg-15-Kihl / Nevanlags

Neuanlage/Bestandsanlage bearbeiten

Anlage
Aniagenbezeichnung * Anlagen-ID Aniage Art *
FAPI-NAS0D ‘ 10178-BK15 | Kahiturm
Langengrad * Breitengrad *
& % \ s 2 \ 57.5 & 43 | 27 ‘| 118 2 [ Q Geokoordinaten zuswihlen ]

Anzeige nach §13

Anlage errichtet am Aniage in Batrieb genommen am * Status

26.05.2018 ‘ 26.07.2018 | | Neuanisge

Hier konnen Sie fir diese Anlage Daten der Anzeige nach §13 neu eingeben und so die fehlerhafte erste
Anzeige korrigieren.

Wenn sie auf Absenden klicken, wird eine E-Mail an die zustdndige Behorde geschickt und auf lhrer
Anlagenibersichtsseite sehen Sie die stornierte Anzeige und die korrigierte Anzeige.
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Arbeitsstatte

Bezeichnung

Kihl 125-XL
42BV-Kennung
10055
Gemeindekennziffer
10HB3114
zustandige Behdrde
Bergamt SB

Menninger Strasse 96
66663 Merzig (SL)

# bearbeiten

Anzeigentyp

Anzeigen nach §13

~
v

Datum der Anzeige §  Inbefriebnahme / Wiederinbetriebnahme

Anlage: FAPI-NA-500/NA-1.1/NA-2.2SK

Allgemeine Informationen

Anlagenbezeichnung
FAPI-NA-500/NA-1. 1MNA-2. 25K
Anlagen-1D
10055-357-3456-5K

Anlage Art

MNassabscheider

Geokoordinaten

Langengrad
Breitengrad

06°39'51.3"
49724'26.97

Q Geokoordinaten anzeigen

2 Export C8V “ 2 Export Excel H = Stilllegung anzeigen “ =+ Anderung anzeigen ]

Ersteller £ Aktionen

Bestandsanlage (storniert) 0208 2018 13.02 1999 ¢l_muster (Betreiberanwender) Q Details
Bestandsanlage 04062018 13.02.1998 cl_muster (Betreiberanwender)

Q Details

3.3 Anlage stilllegen

Um anzuzeigen, dass Sie eine Anlage stilllegen, 6ffnen Sie die Anlagen-Ubersichtsseite dieser Anlage.

Dazu wahlen Sie auf lhrer Startseite die Arbeitsstatte aus, zu der die Anlage gehort. Es 6ffnet sich die
Arbeitsstitten-Ubersichtseite. Wahlen Sie die Anlage aus und klicken auf Details.

Es 6ffnet sich die Anlagen-Ubersichtsseite. Klicken Sie hier auf Stilllegung anzeigen.
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Anlage: FAPI-NA-500/NA-1.1/NA-2.2S5K

Arbeitsstatte Allgemeine Informationen Geokoordinaten

Bezeichnung Anlagenbezeichnung Langengrad 06°39'51.3"
Kiihl 125-XL FAPI-NA-500/MA-1.1/NA-2. 25K Breitengrad 49°24'26.97
42BV-Kennung Anlagen-ID Q, Geokoordinaten anzeigen
10055 10055-357-3456-8K

Gemeindekennziffer Anlage Art

10HB3114 Nassabscheider

zustandige Behdrde

Bergamt SB

Menninger Strasse 96
66663 Merzig (SL)

# bearbeiten

Anzeigen nach §13

2 Export CSV ” 2 Export Excel H =+ Stilllegung anzeigen ” + Anderung anzeigen

Anzeigentyp $ DatumderAnzeige €  Inbetriebnahme / Wiederinbetriebnahme / Stilllegung am ¢ Ersteller £ Aionen

Bestandsanlage (storniert) 02.08.2018 13.02.1999 cl_muster (Betreiberanwender) Q Details

Startseite / Arbeitsstatte: QW 267 SH / Anlage: 02 PME-E / Neue Anzeige nach §13
Neue Stilllegungsanzeige nach §13 (3) Nr. 2

Neue Anzeige nach §13

Status

STILLLEGUNG

Datum der Stilllegung *

09.06.2018

Tragen Sie das Datum der Stilllegung ein und klicken Sie auf Absenden.

Wollen Sie die Stilllegung der Anlage der zustandigen Behdrde anzeigen? Mit ,OK" wird die Anzeige gemaR §13 Abs. 3 Nr. 2 an die zustandige Behérde versandt. Die

Anzeige der Stilllegung kann danach noch durch eine Stornierung zuriickgenommen, jedoch nicht geléscht werden. Mit ,Abbrechen” kann die Anzeige nochmals bearbeitet
werden.

Abbrechen

Bestétigen Sie die Sicherheitsabfrage mit OK, dann wird Ihre Anzeige an die Behorde ibermittelt.
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Startseite / Arbeitsstatte: Arbeitsstatte Test 2 / Anlage: Kavka-Dev

Anlage: Kavka-Dev (Stillgelegt)

Arbeitsstitte Allgemeine Informationen Geokoordinaten

Bezeichnung Anlagenbezeichnung Langengrad 08°3920.7"
Arbeitsstatte Test 2 Kavka-Dev Breitengrad 50°07"13.1"
42BV-Kennung Anlagen-ID [ Q, Geokoordinaten anzeigen ]
10241 10241-Develop

Gemeindekennziffer Anlage Art

06412000 Verdunstungskihlanlage

zusténdige Behdrde

RPU Frankfurt

Mainzer Strasse 123
60313 Frankfurt (HE)

Anzeigen nach §13

[ 2 Export CSV H 2 Export Excel }

Anzeigentyp ¢ Datum der Anzeige $ Inbetriebnahme / Wiederinbetriebnahme / Stilllegung am $ Ersteller $ Aktionen

% stornieren
Stilllegung 24012019 03.01.2019 kerner123 (Betreit der)
Q Details

Neuanlage 08.01.2019 02.01.2019 kerner123 (Betreiberanwender) Q Details

Meldungen bei Uberschreitung von Manahmenwerten nach §10

2 ausgewahlte Datensatze exportieren - ]

Ergebnis der Untersuchun:
Y 4 £ Praflabor £ Status

W Meld ¢
<HIMEEE v (auf Legionellenkonzentration, KBE Legionella spp. je 100 ml)

Keine Einirage vorhanden.

Mitteilung der Ergebnisse von Uberpriifungen des ordnungsgemaRen Betriebs der Anlage nach §14 (5-jahrige
Uberpriifung)

2 ausgewahite Datensatze exportieren =

e}

B Dpatum ¢ Ersteller ¢ Datum der Uberpriifung £ Aktionen

Keine Eintrage vorhanden.

Bei einer stillgelegten Anlage wird Ihnen das direkt neben der Anlagenbezeichnung angezeigt.
AuRerdem wird es Ihnen unter Anlagedaten angezeigt. Sie kdnnen diese Anzeige wie alle anderen
Anzeigen stornieren. Auch dariiber wird die Behérde dann informiert.

In der Arbeitsstatten-Ubersicht wird diese Anlage mit dem Status Stillgelegt aufgefiihrt.
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4 Meldungen nach §10S.1 Nr.1und 2

4.1 Eine Meldung nach § 10 S. 1 Nr. 1 erstellen

Bitte beachten Sie, dass die Méglichkeit der Online-Ubermittlung noch nicht in allen Bundesldndern
freigeschaltet ist. In Bundesldndern, in denen sie nicht freigeschaltet ist, wird Ihnen dieser Bereich
folglich auch nicht angeboten.

Um eine Meldung nach § 10 S. 1 zu erstellen, wahlen Sie auf lhrer Startseite den Standort aus, an dem
die Anlage steht, zu der Sie eine Meldung machen méchten. Offnen Sie die Seite der Anlage und klicken
Sie auf Neue Meldung nach § 10S. 1 Nr. 1

Startseite / Arbeitsstdtte: 335-XL | Anlage: FAPI-NA-S00/MA-1.1/MA-2 25K

Anlage: FAPI-NA-500/NA-1.1/NA-2.25K

Arbeitsstatte Allgemeine Informaticnen ‘Geokoordinaten

Bezeichnung Anlagenbezeichnung Langengrad 06°40°01.8
235XL FAPI-MA-500/NA-1.1/NA-2 25K Breitengrad 49°25'20.6"
42BV-Kennung AnlagenD
10055 10055-357-3458-5K

Gemeindekennziffer Anlage Art

10HB2114 Nassabscheider

zustindige Behdrde

Bergamt 5B

Menninger Strasse 26
88663 Merzig (SL)

# bearbeiten

Anzeigen nach §13

2 Export CSV ” 2 Export Excel ” =+ cii i ” + ind i ]

-~

Anzeigentyp % Datum der Anzeige %  Inbefriebnahme / Wisderinbefriebnahme / Stilllegung am ¢ Emsteller

® stornieren
Neusnlsge 21.02.2019 02.01.2019 cl_muster i )

Q Details

Meldungen bei Uberschreitung von Manahmenwerten nach §10 \

2 susgewihlte Datensétze exportiersn - ” = Meue Meldung nach §10 5.1 Nr.1 ” = Meue Meldung nach §10 5.1 M2 ]

Ergebnis der Untersuchung
{auf Legionellenkonzentration, KBE Legicnella spp. je 100 mil)

& Priflabor £ Status $ Aitionen

B veldungstyp ¢

Keine Eintrig . Neue nach §10 5.1 Nr.1 hinzufigen

Mitteilung der Ergebnisse von Uberprufungen des ordnungsgemafen Betriebs der Anlage nach §14 (5-jahrige
Uberpriifung)

& susgewshlte Datensétze exportieren - ” = Sachversténdigen einladen

’ = neue Prifung enstellen

| ¢ Emteller ¢ Datum der Uberprifung

Keine Einfrége vorhanden.
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Es 6ffnet sich eine Maske, in dem Sie das Datum der Probennahme und das Ergebnis eintragen und
angeben, welches Priiflabor die Proben untersucht hat.

Startseite / Arbeitsstatte: Werk 267 SH / Anlage: 02 PME-E / Neue Meldung nach §10 S.1 Nr.1

Neue Meldung nach §10 S.1 Nr.1

Meldung nach §10 S.1 Nr.1

Probeentnahme am *

14.08.2018

Ergebnis der Untersuchung
(auf Legionellenkonzentration, KBE Legionella spp. je 100 ml) *

11589

Priflabor *

aus bestehenden Pruflaboren auswahlen z [ < Neues Priiflabor ]

* Pflichtfelder] Zwisch

Abbrechen

Der Wert der Legionellenkonzentration muss grofRer als 10000 sein und ohne Punkt oder Komma oder
Leerzeichen eingegeben werden. Bei kleineren Werten ist ein Absenden nicht moglich.

Wenn es die erste Meldung ist, die Sie erstellen, oder Sie ein neues Priiflabor beauftragt haben, missen
Sie die Daten des Priflabors noch hinterlegen. Klicken Sie auf Neues Priiflabor, um die Eingabemaske
fur das Pruflabor zu 6ffnen.
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Neues Priiflabor

Priflabor
Name *
Labor fir Umwelthygiene (LUH)
Adresse
Strake * Hausnummer Zusatz Hausnummer
Waldstralie 1 Zusatz Hausnummer
PLZ* ort* Bundesland *
17509 Hanshagen Mecklenburg-Vorporr
Ansprechpartner
Anrede *
Herr
Vorname * Name *
Maxim Muster
E-Mail * Telefon *
labor@luh-muster de 0183234/6677 88
* Phlichtfelder Abbrechen

Haben Sie die Daten bereits einmal hinterlegt, wird Ihnen eine Auswahlliste angeboten, aus der Sie das
Priflabor auswéahlen kénnen.

Startseite / Arbeitsstatte: Werk 267 SH / Anlage: 02 PME-E / Neue Meldung nach §10 5.1 Nr.1
Neue Meldung nach §10 S.1 Nr.1

Meldung nach §10 S.1 Nr.1
Probeentnahme am *

14.08.2018

Ergebnis der Untersuchung
(auf Legionellenkonzentration, KBE Legionella spp. je 100 mi) *

11589

Praflabor *

- [ + Neues Priiflabor

Labor fur Umwelthygiene (LUH

UNWELTKONZEPT DR. MEYER 20
GBA Geselischaft fir Bioanalytik mbH 2107

Abbrechen
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Sollten Sie noch nicht alle Informationen bei Erstellung Ihrer Meldung nach § 10 S. 1 Nr. 1 vorliegen
haben, oder aus anderen Griinden lhre Arbeit unterbrechen missen, kdnnen Sie die Daten
zwischenspeichern. Daflir verwenden Sie die Schaltflache Zwischenspeichern.

Anlage: Anlage

Arbeitsstitte Allgemeine Informationen Geokoordinaten

Bezeichnung Anlagenbezeichnung Lingengrad 11°04'39.6"
Arbeitsstitte Anlage Breitengrad 45°2703.67
42BV-Kennung Anlagen-D
10440 10440-1234

Gemeindekennziffer Anlage Art

12345 MNassabscheider

zustindige Behorde

Musterbehirde

Musterstralte 47 a
12345 Musterstadt (BY)

# bearbeiten

Anzeigen nach §13

2 Export C5V “ 2 Export Excel =+ Stillegung anzeigen

l + Anderung anzeigen

Anzeigentyp €  Datumder Anzeige £  Inbetriebnahme / Wiederinbetrisbnahme / Stillegung am $  Ersteller $  Aktionen

Neuanlage 04.03.2020 01.02.2020 mmuster (Betreiberanwender)
Q, Details

Meldungen bei Uberschreitung von MaRnahmenwerten nach §10

A ausgewihlte Datensdtze exportieren = ” =+ Neue Meldung nach §10 5.1 Nr1 ” =+ Meue Meldung nach §10 S.1 Nr.2 l

=  Ergebnis der Untersuchung

Meldungstyp & $  Priflabor $ Status $  Aktionen

(auf Legionellenkonzentration, KBE Legionela spp. je 100 mi)
D Meldung nach §10 5.1 Nr.1 Priiflabor (12345 Musterstadt) zwischengespeichert # bearbeiten

Q, Details

Auf der Ubersichtsseite der Anlage wird lhnen dann angezeigt, dass Sie noch eine zwischengespeicherte
Meldung haben. Diese Meldung kénnen Sie jederzeit weiter bearbeiten und so die fehlenden Daten
vervollstandigen.

Mit dem Absenden Ubermitteln Sie die Meldung an die zustdndige Behorde.
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Wollen Sie die Meldung der Uberschreitung des Manahmenwertes an die zustandige Behorde
abgeben? Mit ,OK" wird die Meldung gemaR §10 Satz 1 Nr. 1 an die zustandige Behdrde
versandt. Die Meldung kann danach noch durch eine Stornierung zurtickgenommen, jedoch
nicht geléscht werden. Mit ,Abbrechen” kann die Meldung nochmals bearbeitet werden.

brechen

Sie werden noch einmal gefragt, ob Sie die Meldung nun an die zustdndige Behorde abgeben wollen.

4.2 Meldungen nach §10S. 1 Nr. 2 erstellen

Um eine Meldung nach § 10 S. 1 zu erstellen, wahlen Sie auf lhrer Startseite den Standort aus, an dem
die Anlage steht, zu der Sie eine Meldung machen méchten. Offnen Sie die Seite der Anlage und klicken
Sie auf Neue Meldung nach § 10S. 1 Nr. 2
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Harsehe | AmaRsstanes ArbeRssiame | Anlage Anlage

Anlage: Anlage

Arbsttestatte Algamesing Informationsn Gaokoordinaten

Bazsichnung Anksganbezsichnung Langsngrad R T T
AmeRsciane Anlage Braftangrad 49T E
A2EV-Ksnnung Antagen-D
10440 104401234

Gamsindskannziffar Anksgs Art

12345 MNassabscheider

zustandige Bahdrds

Musiernehdnde

Musiersiale 4T a
12345 Muslersiad! (57

2 Bpan C3V ” 2 Epan Excel H + Sllliegung anzsigen ” + Angerung anzeigen l

£ netrieonanme | Wiederinbetrisonanme | Sallllegung am Eraiele & Adionen

Neuanlage 04032020 01022020 mmusher (Betrelberarmendar)

. Ly

[l Weidung racn §10E1 - Gesaliscnam 1 Lasonechnk moH (21073 angesanoe
=
N1 Hamourg) [11.06.:2018) o Dei

Mitteilung der Ergebnisse von Uberprifungen des ordnungsgeméien Betriebs der Anlage nach §14 (5-jdhrige
Uberprifung)

portlensn = H + SachersEndigen enlaten H + neus Pritung erstelizn

A

&  Dawm der Dnempninng & Amonen

Kalnz Elntrage varhanden

In der darauffolgenden Maske geben Sie das Probeentnahmedatum (Differenzierung der Legionellen)
und kreuzen die Legionellenart an, die das Ergebnis der Untersuchung sind.

Geben Sie das Probeentnahmedatum der zusatzlichen Untersuchung auf Legionellen und das Ergebnis
der Untersuchung (KBE Legionella spp. je 100 ml) ein. Das Datum kénnen Sie jeweils in der Form
TT.MM.JJJJ eingeben oder in dem aufklappenden Kalender markieren. Der Wert der Untersuchung auf
Legionellen muss als ganze Zahl ohne Komma eingegeben werden.
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Stariseite / Arbeitsstatte: ARB-01 / Anlage: NA-O1 / Neue Meldung nach §10 .1 Nr.2

Neue Meldung nach §10 S.1 Nr.2

Meldung

P © derL )"

| 03.01.2020

Ergebnis der zur D der L -

Legionella pneumophila - Serogruppe 1
[T] Legionelia pneumophila - andere Serogruppen

[Jandere L (Legionella non- )

o konnte nicht werden

Probenanmedatum Ergebnis der | (aurL

(der zusa L aufL KBE Legionela spp. je 100 mi) *

| 08.01.2020 ‘ ‘ 23000 ‘

Angaben zum Betriebszustand der Anlage, bei dem die
0 des wurde * sonstige

| mit gefilitem M

Ursachen der Uberschreitung

Ursache *

Ursache

+ Weitere Ursache hinzufiigen

MafRnahmen

Datum * MaRnahme *

| 27.01.2020 ‘ Grunddesinfektion i 1oschen

[ + Weitere Magnahme hinzufigen ]

Pruflabore
Priflabor
| Labor fur Umwelthygiene (LUH) - [ + Neues Praflabor

KAVKA-42BV

Wihlen Sie den Betriebszustand Ihrer Anlage zum Zeitpunkt der Uberschreitung aus der Auswahlliste

aus:

Angaben zum Betriebszustand der Anlage, bei dem die
Uberschreitung des Malnahmenwertes festgestellf wurde * Beschreibung sonstige Betriebsart

Betrieb unter Last
Betrieb ohne Last
Betrieb ohne Last mit aktiviertem Nutzwasserkreisiaut

Betrieb unter verminderter Last

hung mit gefillt

Wiec Q des

Sonstige
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Tippen Sie die Ursache der Untersuchung in das Feld Ursache und 6ffnen Sie, wenn es mehrere
Ursachen gab, Gber die Schaltfliche + Weitere Ursache hinzufiigen ein weiteres Textfeld, um auch diese

Ursache zu beschreiben.

Geben Sie das Datum ein, mit dem Sie MaBnahmen beginnen, und erldutern Sie diese.

Neue Meldung nach §10 S.1 Nr.2

Meldung
Probenahmedatum (Differenzierung der Legionelien) *

03.01.2020

Ergebnis der Untersuchung zur Differenzierung der Legionellen *

Legionella pneumophila - Serogruppe 1

[T] Legionella pneumophila - andere Serogruppen
[Jandere Legionellenarten (Legionella non-pneumophila)
] Differenzierung konnte nicht durchgefihrt werden

Probenahmedatum
(der zusatzlichen Untersuchung auf Legionellen) *

08.01.2020

Angaben zum Betriebszustand der Anlage, bei dem die
Uberschreitung des MaRnahmenwertes festgestelli wurde =

Betriebsunterbrechung mit gefillitem Nutzwasserkreisiau

Ursachen der Uberschreitung

Ursache *

Ursache

=+ Weitere Ursache hinzufigen

Malnahmen
Datum * Maknahme *
27.01.2020 Grunddesiniekiion

=+ Weitere Maknahme hinzufiigen

Priflabore

Praflabor

Labor fiir Umwelthygiene (LUH)

* Pflichtfelder

Startseite / Arbeitsstatte: ARB-01 / Anlage: NA-01 / Neue Meldung nach §10 S.1 Nr.2

Ergebnis der Untersuchung (auf Legionellenkonzentration,
KBE Legionella spp. je 100 ml)

23000

Beschreibung sonstige Betriebsart

i 1Gschen

=+ Neues Priiflabor

LGN | Zwischenspeichemn | Abbrechen

Auch in dieser Maske haben Sie die Moglichkeit, eine Meldung zwischenzeitlich zu speichern und sie zu
einem spateren Zeitpunkt weiter zu bearbeiten und abzusenden.
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Wenn Sie die Meldung absenden, erhalten Sie die Nachfrage, ob Sie die Meldung nun an die Behorde
Ubermitteln mochten. Indem Sie mit OK bestatigen, wird die Meldung an die zustandige Behorde
abgegeben.

Wollen Sie die Folgemeldung zur Uberschreitung des MaRnahmenwertes an die zustandige Behérde abgeben? Mit ,OK* wird die Meldung gemaR §10 Satz 1 Nr. 2 an die
zustandige Behorde versandt. Die Meldung kann danach noch durch eine Stornierung zurickgenommen, jedoch nicht geléscht werden. Mit ,Abbrechen” kann die Meldung
nochmals bearbeitet werden.

Abbrechen

5 Mitteilungen nach § 14

5.1 Ergebnisse zu Sachverstandigenprifungen nach §14 (1) anzeigen

Ihre Anlage wurde einer Sachverstiandigenprifungen nach §14 (1) unterzogen. Sie méchten das Ergebnis
der Uberpriifung der Behérde anzeigen, so haben Sie zwei unterschiedliche Méglichkeiten.

5.1.1 Sachverstandigen einladen zum Upload

Sie bitten den Sachverstandigen das Ergebnis der Untersuchung direkt hochzuladen. Dazu klicken sie auf
der Detailseite der entsprechenden Anlage auf die Schaltflache Sachverstidndigen einladen.
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Harsehe | AmaRsstanes ArbeRssiame | Anlage Anlage

Anlage: Anlage

Lrbsitsstatts

Bazelchnung
AmeRsciane
4ZBV-Kennung
10440
‘Gamsindskannziffar
12345

zustandige Bahdrds
Musiernehdnde

Musiersiale 4T a
12345 Muslersiad! (57

e
¥

Neuanlage 04052020

Algamesing Informationsn

Antagenbezsichnung
Anlage

Ankegen-D
104401234

Anksgs Art
NzEsanschelder

nineirisonanme | Wiederinoetrizonanme | Sallllegung am

.02 2020

Gankoordinaten
Langsngrad R T T
Braftangrad 49T E

), Gecknardinznen anzelgen

2 Bpan C3V ” 2 Epan Excel H + Sllliegung anzsigen ” + Angerung anzeigen l

mmusher (Betrelberarmendar)

& Adionen

D Kieigung rach §105.1
N1

545

Meldungen bei Uberschreitung von Magnahmenwerten nach §10

Sensdime enariiens

Gesallscha® 1r Lanonacnnk mioH (21073

angezanog
(11062018}

Uberprifung)

Kalnz Elntrage varhanden

Mitteilung der Ergebnisse von Uberprifungen des ordnungs

gem etriebs der Anlage nach §14 (5-jhrige

+ SachersEndigen enlaten ] [l + neus Pritung erstelizn

Diztum der (erpniiung

¢ Amonen

In der folgenden Maske geben Sie die E-Mail-Adresse des bearbeitenden Sachverstandigen ein.

Pflichtfelder sind mit einem Sternchen gekennzeichnet.
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Startseite / Arbeitsstitte: Studentenwohnheim Memzig / Anlage: Sengscheider Hof |/ Bearbeitender Sachverstindiger

Bearbeitender Sachverstandiger

Sachverstandigen einladen

£z des Sachverstindigen *

Karl Beispisl@LUH.de|

* Pfiichtfelder

Mit Klick auf Einladen erhalten Sie eine Sicherheitsabfrage, ob Sie nun den Sachverstandigen einladen
mochten.

Méchten Sie dem Sachverstandigen wirklich einladen? Dies kann nicht mehr zuriickgenommen werden.

OK |  Abbrechen

|

Wenn sie auf OK klicken, erhalt der Sachverstandige eine E-Mail mit einem Link, mit dem er direkt auf
die Maske zum Upload der Priifungsergebnisse kommt.
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Betreff: KaVKA-42.BV - § 14 42.BImSchV - Uberpriifung einer Anlage - Priifbericht, 10175-
25H152, Sengscheider Hof, Studentenwohnheim Merzig

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,

Sie wurden als Sachverstandiger im Rahmen der Prifung einer Anlage nach § 14 der 42.
BImSchV angegeben. Bitte laden Sie das Ergebnis der Uberpriifung der Anlage in das
KaVKA-42BV-Portal liber untenstehenden Link hoch.

Betreiber:
Max Mustermann GmbH & Co. KG, Menninger Str. 5, 66663 Merzig

Ansprechpartner:
Herr Max Musterman, m.mustermann@mustermann-gmbh.de, 06861 93390

Arbeitsstatte:
Studentenwohnheim Merzig, WaldstraBe 204, 66663 Merzig

Ansprechpartner:
Herr Max Musterman, m.mustermann@mustermann-gmbh.de, 06861 93390

Anlage:

Anlagen ID: 10175-25H152

Anlagenbezeichnung: Sengscheider Hof
Anlagenart: Nassabscheider

Langengrad: 6°36'21.4", Breitengrad: 49°26'34.3"

KaVKA-42BV-Portal - Link:
http://kavka.bund.de/anlage/pvierzehn/upload?schluessel=tW3S6n6NmhNMSVsé6ru......

Mit freundlichen GrifRRen
Das KaVKA-42BV - Team

Wenn er den Link in das Adressfeld seines Browsers kopiert, kann er das Ergebnis der Untersuchung

hochladen.

Die Ergebnisse werden direkt der Anlage zugeordnet und an die Behorde lGbermittelt. Sie erhalten per E-

Mail eine Benachrichtigung, sobald das Ergebnis vorliegt.

Die Ubermittlung des Untersuchungsergebnisses kdnnen Sie auf der Detailseite der Anlage einsehen und

den Priifbericht gegebenenfalls herunterladen.
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‘Hansehe | AMeRsstane ADeRssiane
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5.1.2 Sachverstdandigen-Prifung hochladen

Falls Sie die Ergebnisse der Untersuchung vom Sachverstandigen des Priiflabors direkt erhalten haben,
kénnen Sie diese auch selbst hochladen.

Dazu klicken Sie auf der Anlagentibersichtsseite die Schaltflaiche neue Priifung erstellen.

Es 6ffnet sich eine Maske, in der Sie das Datum der Untersuchung eingeben und das Dokument
hochladen kénnen. Unter Durchsuchen wahlen Sie den Ordner aus, in welchem die Prifungsdatei auf
lhrem PC gespeichert ist. Mittels Priifung hochladen wird das Dokument dann hochgeladen.

Startseite / Arbeitsstatte: Kihl 125-XL / Anlage: FAP-NA-500/NA-1.1/NA2 2SK / Prafung nach §14 42. BimSchV hochladen (5-jahrige Uberpriifung)

Priifung nach §14 42. BiImSchV hochladen (5-jahrige Uberpriifung)

Anlagen-ID

Menninger Strasse 123
66663 Merzig (SL)

10241-357-3456-5K

Datum der Uberprifung *

Datum der Uberprifung

Dokument * (Max. 64MB)

Durchsuchen... | Uberpriifung nach §14 - Anlage FAPI-NA-500-NA-1.1-NA-2.2 pdf

* Pfiichtfelder ® Prifung nach §14 42. BImSchV hochladen (5-jahrige Uberpriifung) [ASSE =

Die Dokumente werden direkt der jeweiligen Anlage zugeordnet.

Wollen Sie das Ergebnis der Uberprifung des ordnungsgemaRen Zustands der Anlage an die zustandige Behérde absenden? Mit ,OK* wird die Mitteilung gemaR §14 an
die zustandige Behorde versandt. Die Mitteilung kann danach noch durch eine Stornierung zuriickgenommen, jedoch nicht geléscht werden. Mit ,Abbrechen” kann die
Meldung nochmals bearbeitet werden.

Aorechen

Nach Bestatigen der Sicherheitsabfrage wird das Ergebnis der Priifung an die zustandige Behdrde
Ubermittelt. Sie erhalten per E-Mail eine Benachrichtigung, dass das Ergebnis der Behorde vorliegt.

Auf der Detailseite der Anlage wird Ihnen angezeigt, dass ein Priifbericht Gbermittelt wurde und Sie
kénnen ihn bei Bedarf downloaden.
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Arbsttsstatts
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6 Veranderungen anzeigen

6.1 Betreiberwechsel anzeigen - abgebender Betreiber

Wollen Sie eine bestehende Arbeitsstatte an einen neuen Betreiber abgeben, miissen Sie dem neuen
Betreiber die 42BV-Kennung der Arbeitsstatte mitteilen. Der neue Betreiber ist nach 42. BImSchV
verpflichtet den Betreiberwechsel anzuzeigen.

Beachten Sie: Arbeitsstatten kénnen nur als Ganzes iibertragen werden.

Soll nur ein Teil der Anlagen einer Arbeitsstatte Gbertragen werden, muss der Betreiberwechsel fiir eine
neue Arbeitsstatte angezeigt werden und die Anlagen, die Sie libertragen wollen, miissen zu dieser
Arbeitsstatte verschoben werden. (siehe Kapitel 6.1.2 Szenario 2)

6.1.1 Szenario 1: eine Arbeitsstatte wird vollstandig Gbertragen

Sie haben als Betreiber eine Arbeitsstatte mit einer oder mehreren Anlagen, die Sie als Ganzes
Ubertragen wollen. Dann Ubergeben Sie die BV-Kennung dieser Arbeitsstatte an den neuen Betreiber.
Dieser zeigt den Betreiberwechsel an.

(ndhere Infos unter Kapitel 6.2).

Sie erhalten eine E-Mail, sobald der neue Betreiber die Anzeige im System eingegeben hat. In dieser E-
Mail werden Sie gebeten, den Wechsel zu bestatigen.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

folgender Betreiberwechsel nach § 13 Abs. 4 der 42. BImSchV wurde im KaVKA-42BV-Portal von
Ihnen angezeigt.

Arbeitsstatte:
Werk Menzig 1, Menniger Strasse 198 im Stichweg hinter Ortsausgangsschild links, 66663 Merzig

Zustandige Behorde:
Landesamt fliir Umwelt- und Arbeitsschutz

Bitte bestatigen Sie diesen Wechsel in der Anwendung: http://www.kavka.bund.de

Mit freundlichen GrifRRen
Das KaVKA-42BV - Team

Hinweise:

-Es handelt sich um eine automatisch erstellte Bestatigungs-E-Mail.

-Die Bestatigung bezieht sich nur auf die Tatsache, dass der Sachverhalt in KaVKA-42BV
dokumentiert wurde und der Betreiber und die zustandige Behorde dariber informiert wurden.
-Senden Sie keine E-Mail an die Absender-Adresse noreply@kavka.bund.de.

-Fiir Rickfragen wenden Sie sich bitte an den Betreiber bzw. die zustandige Behorde.

Auf lhrer Startseite sehen Sie dann, dass jemand einen Betreiberwechsel fiir lhre Arbeitsstatte der
Behorde angezeigt hat.
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Stariseite

Betreiber: Shell AG

Allgemeine Informationen Adresse Ansprechpartner

Bezeichnung Bergstr. 218 am Hang Herr Kalle Schan

Shell AG 66663 Merzig (SL) kavka42bv@gmail.com
0170 12565436

Unbestéatigte Betreiberwechsel

428V-Kennung  §  Datum des Betreiberwechsels $ Adresse $  neuer Betreiber $ never Ansprechpartner {8 Aktionen
« akzeptieren )
Menniger Strasse 198 im Stichweg hinter Ortsausgangsschid links HeorMox
10189 27.07.2018 9 39” o 9 9ang Max Mustermann GmbH & Co. KG Kavkad2bv@gmail.com e
55653 Merzig (SE) 0886193390
Q Arbetsstatte

Ubersicht der zugeordneten Arbeitsstétten

Suchbegriff

Zustandige Behorde

Herr Kalle Schén

" Menniger Strasse 198 im Stichweg hinter Ortsausgangsschid links "
| 10189 LUA Werk Menzig 1 ) kavka42bv@gmail.com QDetais

0170 12565436

Herr Kalle Schon

msergsu A '
i
| 10178 LUA Werk Berg 15 B e oL kavka42bv@gmail.com QDetais

0170 12565436

Herr Kalle Sch
Bergstr. 218 am Hang err Kalle Schon

| 10159 LUA Werk Berg 1 Al Kavkad2bv@gmai.com

0170 12565436

Nachdem Sie den Betreiberwechsel akzeptiert haben, ist diese Arbeitsstatte flr Sie nicht mehr sichtbar.
Sie erhalten eine E-Mail, die diesen Betreiberwechsel bestatigt.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

folgender Betreiberwechsel nach § 13 Abs. 4 der 42. BImSchV wurde durch Shell AG akzeptiert und im
KaVKA-42BV-Portal durchgefiihrt.

Zustandige Behorde:
Landesamt fur Umwelt- und Arbeitsschutz

Bisheriger Betreiber:
Shell AG, Bergstrasse 218, 66663 Merzig

Arbeitsstatte:
Werk Menzig 1, Menniger Strasse 198 im Stichweg hinter Ortsausgangsschild links, 66663
Merzig

Anlage: FAPI-NA500

Anlagen ID: 10189-1258ME
Anlagenbezeichnung: FAPI-NA500

Anlagenart: Verdunstungskiihlanlage
Langengrad: 6°37'27.5"Breitengrad: 49°29'25.2"
Datum der Errichtung: 25.05.2018

Datum der Inbetriebnahme: 28.05.2018

Mit freundlichen GriiBen
Das KaVKA-42BV - Team

Hinweise:

- Es handelt sich um eine automatisch erstellte Bestatigungs-E-Mail.

- Die Bestatigung bezieht sich nur auf die Tatsache, dass der Sachverhalt in KaVKA-42BV
dokumentiert wurde und der Betreiber und die zustandige Behorde darlber informiert wurden.

- Senden Sie keine E-Mail an die Absender-Adresse noreply@kavka.bund.de.

Fir Rickfragen wenden Sie sich bitte an den Betreiber bzw. die zustandige Behérde.

Sollten Sie falschlicherweise einen Betreiberwechsel angezeigt bekommen, kénnen Sie den

Ubergabeprozess abbrechen, indem Sie den Betreiberwechsel ablehnen. Die Arbeitsstétte bleibt dann

Ihnen zugehorig.
Dies wird ebenfalls per E-Mail an Sie, den betreffenden Betreiber und die Behérde kommuniziert.

Benutzerdokumentation KaVKA — 42 BV Version 1.5 13.03.2020 Seite 55 von 65



A

KAVKA-42BV

6.1.2 Szenario 2: Arbeitsstatte mit mehreren Anlagen - nur ein Teil der Anlagen wechselt den
Betreiber

Sie als bestehender Betreiber haben eine Arbeitsstatte mit mehreren Anlagen. Sie méchten davon nur
einen Teil der Anlagen abgeben, oder die Anlagen an unterschiedliche neue Betreiber abgeben.
So missen Sie als erstes eine neue Arbeitsstatte anlegen und ihr die entsprechenden Anlagen zuweisen.

Erstellen Sie eine neue Arbeitsstatte wie in Kapitel 2 beschrieben.

Startseite / Arbeitsstatte: Kiihlanlage-Verkauf

Arbeitsstatte: Kiihlanlage-Verkauf

Allgemeine Informationen Adresse Ansprechpartner
Bezeichnung Zeppelinstrale 50 Frau Maria Heimspiel
Kiihlanlage-Verkauf 66117 Saarbriicken (SL) mh@isento.de
42BV-Kennung 0681 258147

10094
Gemeindekennziffer
10HB1100

zustandige Behorde
Landesamt fur Umwelt- und
Arbeitsschutz

# bearbeiten

Ubersicht der zugeordneten Anlagen

Suchbegriff

‘ #* Anlage verschieben H & ausgewahite Datensétze drucken ‘[ = Neuanlage/Bestandsanlage erstmal

Wahlen Sie an der bestehenden Arbeitsstatte die Anlagen aus, welche Sie an den neuen Betreiber
abgeben wollen.
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Startseite / Arbsitsstitte: Kihlaniags-2

Arbeitsstatte: Kiihlanlage-2

Aligemeine Informationen Adresse Ansprechpartner
Bezeichnung Zeppefinstrale 50 Herr Michsel Heimspiel
Kiihlaniage-2 86117 Saarbriicken (SL) mh@isento.de
42BV-Kennung 0881 258147

10001

Gemeindekennziffer

10HB1100

zustindige Behorde
Landesamt fiir Umwelt- und Arbeitsschutz

= An £ ” - Shite D drucken ” + g1 erstmals anzsigen I

KRL18 10001-152358 Kihiturm Bestandsaniage Q Details

KAD-HE 10001-ken7V4S Kihiturm Neuanlage Q Details

O O) O gl

e — i —

KRDU 10001-125-325 Kihiturm Bestandeanisge Q Detsits
KRL 4 10001-325-258 Khiturm Neuanisge Q Detaiis
KRIL| 10001-852-258 Kihiturm Bestandsanisge Q Detais

Klicken Sie auf Anlagen verschieben. Es 6ffnet sich ein Popup, in welchem Sie die Arbeitsstatte
auswahlen kénnen, zu der Sie die Anlage(n) verschieben méchten.

Anlage verschieben

Neue Arbeitsstitte
 Kiihlanlage-Verkauf .

Kishiantage-Verkauf

Kishianiage-2
Hale 1

Klicken Sie auf die Arbeitsstatte und die Anlagen werden dorthin verschoben.
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Startseite / Arbsitestitte: Kihianlage-Verkauf

Arbeitsstatte: Kuihlanlage-Verkauf

Aligemeine Informationen Adresse Ansprechpartner
Bezeichnung Zeppelinstrale 50 Frau Maria Heimspie!
Kilhlanisge-Verkauf 88117 Saarbriicken (SL) mh@isento.de
42BV-Kennung 0881 258147

10034

Gemeindekennziffer

10HET100

zustindige Behorde
Landesamt fiir Umweit- und Arbeitsschutz

Ubersicht der zugeordneten Anlagen

KRDU 10001-125-325 Kishiturm Bestandsanlage

0| p—— P
| xrw 10001-252-2855 Kishiturm Bestandsanisge

Nun kénnen Sie die 42BV-Kennung an den neuen Betreiber weitergeben, damit er den Betreiberwechsel
anzeigen kann. Sie werden per E-Mail informiert, sobald der neue Betreiber den Wechsel anzeigt und
missen diesen zu lhrer Sicherheit noch einmal in der Anwendung akzeptieren. (siehe 6.1.1)
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6.2 Betreiberwechsel anzeigen - neuer Betreiber

Sie (ibernehmen eine oder mehrere Anlagen im Rahmen einer Firmenibernahme o0.3., dann
Ubernehmen Sie zugleich die Arbeitsstatte(n) der Anlage(n). GroRere Anlagenkomplexe miissen daher
im Vorfeld vom abgebenden Betreiber in mehrere Standorte geteilt werden.

Als neuer Betreiber bendtigen Sie die 42 BV Kennung vom abgebenden Betreiber.

Sie melden sich im System an und klicken auf der Startseite auf die Schaltflaiche Betreiberwechsel
anzeigen. Es 6ffnet sich ein Popup, in welchem Sie die 42 BV Kennung eingeben.

Betreiber: Max Mustermann

Aligemeine Informationen Adresse Ansprechpartner

Bezeichnung Menninger Stir. 5 Herr Max Musterman
Max Mustermann 66663 Mernig (SL) max mustermann@isento de
06861 93390

Ubersicht der zugeordneten Arbeitsstétten|

2export [ & Betrelverwechsel sn:menJ[ o Neus Arbeitsststte J

Betreiberwechsel anzeigen x

Bitten geben Sie die 42BV-Kennung der Arbeitsstatte, die Sie
ibernehmen wollen an.

42BV-Kennung Wollen Sie die Arbeitsstatten wirklich dem Betreiber zuordnen?

Ao
Abbrechen

Wenn Sie die anschlieRende Sicherheitsabfrage, ob Sie die Arbeitsstatten wirklich dem Betreiber
zuordnen wollen, mit OK bestatigen, 6ffnet sich die Maske, in der Sie lhre Daten eingeben kdnnen.
Pflichtfelder sind mit einem Sternchen gekennzeichnet.
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Startseite / Arbeitsstatte:
Arbeitsstétte: 10066
Adresse
Mainzer Str. 10

66111 Saarbriicken (SL)

Allgemeine Informationen

Datum des Betreiberwechsels

}7 06.06.2018

Bezeichnung

| HoteKahianiage

D‘ Daten der nach Bundes- bzw. Landesdatenschutzgesetz
Ansprechpartner

Anrede

= 0

Vorname Name

‘ Michael ‘ Heimspiel
E-Mail Telefon
‘7m;|@isen(ovde \ [ 0681 258147]

L

Sie erhalten eine E-Mail, die bestatigt, dass Sie den Betreiberwechsel angezeigt haben.

Benutzerdokumentation KaVKA — 42 BV Version 1.5

13.03.2020

Seite 60 von 65



KAVKA-42BV

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgender Betreiberwechsel nach § 13 Abs. 4 der 42. BImSchV wurde im KaVKA-42BV-Portal
von lhnen angezeigt.

Arbeitsstatte:
Werk Menzig 1, Menniger Strasse 198 im Stichweg hinter Ortsausgangsschild links, 66663
Merzig

Zustandige Behorde:
Landesamt fur Umwelt- und Arbeitsschutz

Der Betreiberwechsel muss noch vom jetzigen Betreiber oder der zustandigen Behoérde
bestatigt werden.

Sie werden Uber das Ergebnis per Mail benachrichtigt.

Mit freundlichen GrifRRen
Das KaVKA-42BV - Team

Hinweise:

-Es handelt sich um eine automatisch erstellte Bestatigungs-E-Mail.

-Die Bestatigung bezieht sich nur auf die Tatsache, dass der Sachverhalt in KaVKA-42BV
dokumentiert wurde und der Betreiber und die zustandige Behoérde dariiber informiert
wurden.

-Senden Sie keine E-Mail an die Absender-Adresse noreply@kavka.bund.de.

-Fir Rickfragen wenden Sie sich bitte an den Betreiber bzw. die zustandige Behorde.

AulRerdem erhilt der bisherige Betreiber eine E-Mail, da er den Wechsel im System noch bestatigen
muss. Diese Sicherheitsfunktion ist eine vorbeugende MalRnahme gegen Falschanzeigen.

Auch die zustandige Behorde wird iber den Betreiberwechsel informiert. Diese kann die Bestatigung
des Wechsels ersatzweise vornehmen, wenn der bisherige Betreiber nicht mehr erreichbar ist.

Bis der Betreiberwechsel bestatigt ist, bekommen Sie auf Ihrer Startseite in der Tabelle Unbestatigter
Betreibeberwechsel den Standort angezeigt, mit dem Hinweis einer offenen Bestatigung. Erst nach der
Bestatigung durch den bisherigen Betreiber oder die Behérde, kénnen Sie auch die Anlage(n) der
Arbeitsstatte sehen.
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Startseite

Betreiber: Max Mustermann AG

Allgemeine Informationen Adresse Ansprechpartner
Bezeichnung Musterstr. 47 a Herr Max Mustermann
Max Mustermann AG 12345 Musterstadt (BY) max.mustermann@isento.de

00000-00000

Unbestatigte Betreiberwechsel

~ - - ~

42BV-Kennung $ Datum des Betreiberwechsels £ Adresse & neuer Betreiber &  neuer Ansprechpartner £ Aktionen

" o - Herr Max Mustermann Wartet aur Bestatigung
Menninger sirasse
10055 02.03.2020 3 rg|erzig =) Max Mustermann AG max.mustermann@isento.de durch alten Betreiber

' ! 00000-00000 oder Beharde

Ubersicht der zugeordneten Arbeitsstatten

Suchbegriff 2 ausgewdnte Datensétze exportieren ~

# Betreiberwechsel anzeigen ” =+ Neue Arbeitsstitte ]

Adresse

Herr Max Mustermann

Musterstralte 47
D 10440 Musterbehirde Arbeitestitte 1::4:r:||:ast;sta:t B} max.mustermann@isento.de Q, Details

00000-00000

Herr Max Mustermann
D Musterstr. 1

10439 Musterbehrde Musterarbeitsstatte 12345 Musterort (BY) ;n;;ur;uus;s;r;ann@kentn de Q Details

Wenn der Betreiberwechsel bestatigt wurde, erhalten Sie eine E-Mail: KaVKA-42.BV - § 13 (4) 42.BImSchV —
Betreiberwechsel durchgefihrt.

Nun sehen Sie die Arbeitsstatte mit allen Anlagen auf lhrem Startbildschirm.
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Startseite

Betreiber: Max Mustermann AG

Allgemeine Informationen Adresse

Bezeichnung
Max Mustermann AG

Musterstr. 47 a
12345 Musterstadt (BY)

Ubersicht der zugeordneten Arbeitsstatten

Zustdndige Behorde

Suchbegriff

| 42BV-Kennung

~ Bezeichnung

A
v

Ansprechpartner

Herr Max Mustermann
max.mustermanni@isento.de
00000-00000

2 ausgewihlte Datensdtze exportiersn -

+# Betreiberwechsel anzeigen

l + Neue Arbeitsstitte

Adresse

$ Ansprechpartner $

Herr Max Mustermann

Alktionen

12345 Musterort (BY)

00000-00000

Musterstralte 47
D 10440 Musterbehdrde Arbeitsstitte 1;:4:"": ;it:rsta:t @) max.mustermann@isento.de Q Details
00000-00000
Herr Max Mustermann
. L Musterstr. 1 ) .
[] 10439 Musterbehdrde Musterarbeitsstitte max.mustermann@isento.de Q Details

Lehnt der vorherige Betreiber den Wechsel ab, erhalten Sie eine E-Mail mit folgendem Betreff:

KaVKA-42.BV - § 13 (4) 42.BImSchV — Betreiberwechsel abgelehnt —

6.3  Arbeitsstatten l6schen

Sie haben eine Arbeitsstatte im System angelegt und mochten diese nun wieder 16schen, so ist das nur

moglich, wenn mit dieser Arbeitsstatte keine Anlagen verbunden sind.

Benutzerdokumentation KaVKA — 42 BV Version 1.5

13.03.2020

Seite 63 von 65




KAVKA-42BV

Startseite

Betreiber: Max Mustermann AG

Allgemeine Informationen Adresse

Bezeichnung
Max Mustermann AG

Musterstr. &7 a

Ubersicht der zugeordneten Arbeitsstatten

Zustdndige Behorde

Suchbegriff

| 42BV-Kennung

| 10420

12345 Musterstadt (BY)

~ Bezeichnung

-
v

Ansprechpartner

Herr Max Mustermann

max.mustermann@isento.de

00000-00000

2 ausgewdhlte Datensdtze exportie

ren ~

+#* Betreiberwechsel anzeigen

=+ Neue Arbeitsstitte

Adresse ]

Musterstralle 47 a

Ansprechpartner $

Herr Max Mustermann

Alktionen

12345 Musterort (BY)

max.mustermanni@izento.de '
00000-00000

Musterbehirde Arbeitsstitte 12345 Musterstadt (BY) max.mustermann@isento.de Q, Detaile
00000-00000
Herr Max Mustermann
N L Musterstr. 1 j
[1] 10439 Musterbehdrde Musterarbeitsstitte Q. Details

e

Offnen Sie die Arbeitsstattendetailseite, indem Sie auf Details in der Zeile mit der betroffenen

Arbeitsstatte klicken.

Startseite / Arbeitsstatte: Musterarbeitsstatte

Arbeitsstatte: Musterarbeitsstatte

Allgemeine Informationen Adresse

Bezeichnung
Musterarbeitsstatte
42BV-Kennung
10439
Gemeindekennziffer
12345

zustandige Behérde
Musterbehorde

Musterstr. 1
12345 Musterort (BY)

Ansprechpartner

Herr Max Mustermann

max.mustermann@isento.de

00000-00000

Hier haben Sie die Moglichkeit, die Arbeitsstatte zu I6schen. Nach Betatigen der Schaltflache erhalten
Sie eine Sicherheitsabfrage, ob Sie diesen Standort wirklich 16schen méchten.
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Bestatigung

Wollen Sie den Eintrag wirklich 1&6schen?

Arbeitsstatte
Bezeichnung: Musterarbeitsstitte
42BV-Kennung: 10438

Achtung: Dies ist ein unwiderruflicher Vorgang!

o -

Wenn Sie diese mit Ja bestatigen, wird diese Arbeitsstatte geldscht.
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